
       ALLEGATO 1 

 

 

 

Controllo di routine R  

 
o Escherichia Coli  
 

o Batteri Coliformi 
 

o Conteggio delle Colonie a 22 °C 
 

o Colore  
 

o Torbidità  
 

o Sapore  
 

o Odore  
 

o Concentrazione Ioni Idrogeno (PH)  
 

o Conduttività  
 

o Disinfettante Residuo 
 

 

 

Controllo di routine R1  

 
o Escherichia Coli  
 

o Batteri Coliformi 
 

o Conteggio delle Colonie a 22 °C 
 

o Colore  
 

o Torbidità  
 

o Sapore  
 

o Odore  
 

o Concentrazione Ioni Idrogeno (PH)  
 

o Conduttività  
 

o Disinfettante Residuo 
 

o Ammonio  
 

o Nitrito  
 

o Nitrato 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Controllo di verifica V  
 

o Escherichia Coli  
o Batteri Coliformi  
o Conteggio delle Colonie a 22 °C 
o Colore  
o Torbidità  
o Sapore  
o Odore  
o Concentrazione Ioni Idrogeno (PH)  
o Conduttività  
o Disinfettante Residuo 
 

o Enterococchi  
o Conteggio delle Colonie a 37 °C 
o Alluminio  
o Ammonio  
o Arsenico 
o Cadmio  
o Cianuri 
o Cloruri  
o Cromo  
o Durezza  
o Ferro  
o Fluoruro  
o Manganese  
o Mercurio 
o Nichel  
o Nitrito  
o Nitrato 
o Ossidabilità 
o Piombo  
o Rame  
o Residuo secco a 180 °C 
o Sodio  
o Solfato  

 

 

 

 

 



 

 
 

Controllo di verifica V1  

o Escherichia Coli  
o Batteri Coliformi  
o Conteggio delle Colonie a 22 °C 
o Colore  
o Torbidità  
o Sapore  
o Odore  
o Concentrazione Ioni Idrogeno (PH)  
o Conduttività  
o Disinfettante Residuo 
o Enterococchi  
o Conteggio delle Colonie a 37 °C 
o Alluminio  
o Ammonio  
o Arsenico 
o Cadmio  
o Cianuri 
o Cloruri  
o Cromo  
o Durezza  
o Ferro  
o Fluoruro  
o Manganese  
o Mercurio 
o Nichel  
o Nitrito  
o Nitrato 
o Ossidabilità 
o Piombo  
o Rame  
o Residuo secco a 180 °C 
o Sodio  
o Solfato  
 

o Acrilammide  
o Antimonio 
o Benzo(a)pirene  
o Benzene  
o Boro 
o Bromato 
o Clorito  
o Clouro di Vinile  
o Dicloroetano  
o Epicloridina  
o Idrocarburi Policiclici Aromatici  
o Selenio  
o Tetracloroetilene  
o Trialometani  
o Carbonio organico totale (TOC)  



 

 
 

Controllo di verifica Vp  

o Escherichia Coli  
o Batteri Coliformi  
o Conteggio delle Colonie a 22 °C 
o Colore  
o Torbidità  
o Sapore  
o Odore  
o Concentrazione Ioni Idrogeno (PH)  
o Conduttività  
o Disinfettante Residuo 
o Enterococchi  
o Conteggio delle Colonie a 37 °C 
o Alluminio  
o Ammonio  
o Arsenico 
o Cadmio  
o Cianuri 
o Cloruri  
o Cromo  
o Durezza  
o Ferro  
o Fluoruro  
o Manganese  
o Mercurio 
o Nichel  
o Nitrito  
o Nitrato 
o Ossidabilità 
o Piombo  
o Rame  
o Residuo secco a 180 °C 
o Sodio  
o Solfato  
o Acrilammide  
o Antimonio 
o Benzo(a)pirene  
o Benzene  
o Boro 
o Bromato 
o Clorito  
o Clouro di Vinile  
o Dicloroetano  
o Epicloridina  
o Idrocarburi Policiclici Aromatici  
o Selenio  
o Tetracloroetilene  
o Trialometani  
o Carbonio organico totale (TOC)  
o Clostridium Perfringens 
o Fosforo 
o Potassio 
o Pesticidi clorurati 


